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Tvaiks

Izstrādātais tvaiks
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Kondensāts

Sekundārais gaiss

Piebarošanas ūdens

Dūmgāzes no katla
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ķēdes konvējers

Dūmgāzes

Dūmgāzes

H=27,5m

Izplūdes gāzes no skursteņa

AUGSTUMS
H=27,5m

15172m3/h

4,5-6 kg/h

2,5-3 kg/h

Dīzeļdegviela
50t/gadā

GASIFIKĀCIJA

NaHCO3 AKTIVĒTA
OGLE

MAISU
FILTRS

SAUSAIS
REAKTORS

Tiešsaistes monitoringa
sistēma

DZESĒTĀJS

KARBAMĪDSSelektīvā nekatalītiskā
reducēšanas iekārta

Ventspils siltums

TEHNISKAIS ŪDENS

Centrālā 
siltumapgāde
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